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OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczen-grudzien 2022 rok

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz. U. 2 2021r., poz. 195 ze zm.)

art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (4j. Dz U. z 2020 r., poz. 2028)

§ 22 ust. 1 i § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r., poz. 2294)

1. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach
nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia:

e Nr: HKL 01164/2022 z dnia 10.03.2022 r., HKL 01169/2022 z dnia 11.03.2022 r.,
HKL 01163/2022 z dnia 31.03.2022 r. oraz HKL.9051-1-101/226/2022 z dnia
01.04.2022 r.

¢ Nr: HK 04164/2022 z dnia 06.07.2022 r.; Nr: HKL 04165/2022 z dnia 07.07.2022 r.;

e Nr: HKL 06821/2022 oraz HKL 06820/2022 z dnia 21.10.2022 r.

2. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach
kontroli wewng¢trznej nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia:

e Nr: L/24/01/2022/2/FM/2 z dnia 11.02.2022 1.;

e Nr: 1/24/01/2022/6/FM/1 z dnia 26.05.2022 r.;

e Nr: L/0/07/2022/1336/FM/1 7 dnia 27.07.2022 r.;
e Nr: £/24/01/2022/11/FM/3 z dnia 14.09.2022 r.;
e Nr: L/24/01/2022/13/FM/3 z dnia 18.11.2022 .



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie stwierdza
przydatnosé wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego 1.azy zarzydzanego przez
Lesznowolskie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z o.0.
ul. Poprzeczna 50, 05 — 506 Lesznowola

Uzasadnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie po zapoznaniu si¢ z ww.
sprawozdaniami wody informuje, z¢ w badanym zakresie odpowiadaja one wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Oceng jakosci wody z ww. wodociggu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Piasecznie wydal celem poinformowania o tym odbiorcow, o czym stanowi art. 12 ustawy
z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu

sciekow (tj. Dz. U. z 2020 r.. poz. 2028).
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Otrzymuja:
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OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczen-grudzien 2022 rok

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowe] Inspekcji Sanitarne) (tekst
Jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.)

art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym

odprowadzaniu sciekow (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)
§ 22 ust. 11 § 23 ust.l rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

1. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach
nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia:

e Nr: HKL 01158/2022 z dnia 10.03.2022 r. oraz HKL 0115672022 z dnia 11.03.2022 r.;
e Nr: HKL 04809/2022 7 dnia 04.08.2022 r. oraz HKL 04821/2022 z dnia 08.08.2022 r.;

Nr: HKL 04808/2022 z dnia 31.08.2022 r.;
e Nr: HKL 07281/2022 z dnia 16.11.2022 r. oraz HKL. 07282/2022 z dnia 17.11.2022 .

2. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach
kontroli wewnegtrznej nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia:

e Nr: L/24/01/2022/1/FM/6 z dnia 20.01.2022 r..
e Nr: L/24/01/2022/5/FM/4 z dnia 20.04.2022 r.;
e Nr: L/24/01/2022/8/FM/2 7 dnia 28.06.2022 r.;
e Nr:1/24/01/2022/11/FM/2 7z dnia 14.09.2022 r.;
e Nr:1./24/01/2022/15/FM/5 z dnia 12.12.2022 r.



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie stwierdza
przydatno$é¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociagu Lesznowola Pole zarzgdzanego przez
Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
ul. Poprzeczna 50, 0S - 506 Lesznowola

Uzasadnienie
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie po zapoznaniu si¢ z ww.
sprawozdaniami wody informuje, 7¢ w badanym zakresie odpowiadajg one wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).
Oceng jakosci wody z ww. wodociggu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Piasecznie wydal celem poinformowania o tym odbiorcéw, o czym stanowi art. 12 ustawy

z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzaniu

sciekow (tj. Dz. U. 22020 r.. poz. 2028).
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OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczen-grudzien 2022 rok

Na podstawic:

arl. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz. U. 22021 r.. poz. 195 ze zm.)

art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

§ 22 ust. 11 § 23 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

1. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach
nadzoru sanitarnego nad jakosciag wody przeznaczonej do spozycia:

Nr: HKL 00499/2022 z dnia 04.02.2022 r.; Nr: HKL 00497/2022 z dnia 07.02.2022 r.;
Nr: HKL 03754/2022 z dnia 23.06.2022 r. oraz. HKL 03753/2022 z dnia 28.06.2022 r.;
Nr: HKL 07268/2022 z dnia 17.11.2022 r.; Nr: HKI. 07288/2022 z dnia 18.11.2022 r.;
HKL 07466/2022 z dnia 21.11.2022 r.: HKL 07267/2022 z dnia 12.12.2022 r.

2. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach
kontroli wewngtrznej nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia:

Nr: 1./0/02/2022/824/M/2 z dnia 15.02.2022 r.;

Nr: £/24/01/2022/2/M/C/3 z dnia 15.:02.2022 r. oraz L/24/01/2022/2/F/C/6 z dnia
16.02.2022 r.;

Nr; 1./24/01/2022/6/FM/5 z dnia 27.05.2022 r.;

Nr: 1./24/01/2022/9/FM/1 7 dnia 18.07.2022 r.:

Nr: 1./24/01/2022/11/FM/6 7 dnia 14.09.2022 1.

Nr: £./0/11/2022/2551/M/2 oraz 1./0/11/2022/2551/M/1 z dnia 06.12.2022 r.;

Nr: L/24/01/2022/15/FM/1 z dnia 12.12.2022 r.



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie stwierdza
przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu Lesznowola PGR zarzadzanego przez
Lesznowolskie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Poprzeczna 50, 05 — 506 Lesznowola

Uzasadnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie po zapoznaniu si¢ z ww.

sprawozdaniami wody informuje, ze w badanym zakresie odpowiadajg one wymaganiom

okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczoncj do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Ocene jakosci wody z ww. wodociagu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Piasecznie wydal celem poinformowania o tym odbiorcéw. o czym stanowi art. 12 ustawy

z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu

sciekow (tj. Dz. U. z 2020 r.. poz. 2028).
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Lesznowolskie Przedsi¢biorstwo
Komunalné Sp. z o.o.

ul. Poprzeczna 50
0s - 5}167 Lesznowola

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczen-grudzien 2022 rok

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt | Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst

jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195 ze zm.)

art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (1j. Dz. U. z 2020 .. poz. 2028)

§ 22 ust. 1§ § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

1. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach
nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia:

e Nr: HKL 00502/2022 z dnia 04.02.2022 r. oraz HKL 00501/2022 z dnia 07.02.2022 r.;
e Nr: HKL 02513/2022 z dnia 12.05.2022 r.. HKL 02519/2022 z dnia 13.05.2022 r.,
HKL.9051-1-189/462/2022 z dnia 06.06.2022 r. oraz HKL 02512/2022 z dnia

09.06.2022 r.;

e Nr: HKL 06818/2022 oraz HKL 06819/2022 z dnia 21.10.2022 r.

2. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach
kontroli wewnetrznej nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia:

e Nr: £/24/01/2022/1/FM/2 7 dnia 19.01.2022 t.;
e Nr: L/24/01/2022/4/FM/1 z dnia 28.03.2022 r.;
e Nr:1./24/01/2022/6/FM/3 z dnia 26.05.2022 r.;

e Nr: L/24/01/2022/10/FM/1 z dnia 16.08.2022 r.;
e Nr:1./24/01/2022/13/FM/2 z dnia 18.11.2022 r.



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie stwierdza
przydatnosé¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Mrokéw zarzadzanego przez
Lesznowolskie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z o.0.
ul. Poprzeczna 50, 05 - 506 Lesznowola

Uzasadnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie po zapoznaniu si¢ z ww.
sprawozdaniami wody informuje, ze w badanym zakresie odpowiadaja one wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Ocene jakosci wody z ww. wodociggu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Piasecznie wydal celem poinformowania o tym odbiorcow, o czym stanowi art. 12 ustawy
z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
$cickow (1j. Dz. U. 22020 r., poz. 2028).
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OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczen-grudzien 2022 rok

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitamej (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.)

art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

§ 22 ust. 1§ § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

1. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach
nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia:

e Nr: HKL 03386/2022 z dnia 08.06.2022 r., HKL 03379/2022 z dnia 09.06.2022 r.,
BP/2393/P/2022 z dnia 13.06.2022 r., HKL.9051-1-238/578/2022 z dnia 01.07.2022 .
oraz HKL 03376/2022 z dnia 05.07.2022 t.;

e Nr: HKL 05247/2022 z dnia 25.08.202 2r. oraz HKL 05246/2022 z dnia 29.08.2022 r.;

e Nr: HKL 07835/2022 oraz HKI. 07834/2022 z dnia 08.12.2022 r.

2. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach
kontroli wewngtrznej nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia:

e Nr:1./24/01/2022/1/FM/3 z dnia 19.01.2022 r.;

e Nr: L/24/01/2022/2/M/C/5 z dnia 15.02.2022 r. oraz 1./24/01/2022/2/F/C/8 z dnia
16.02.2022 r.;

e Nr:1/24/01/2022/4/FM/2 7 dnia 28.03.2022 r.:

e Nr: L/24/01/2022/5/FM/5 7 dnia 20.04.2022 r.;

e Nr:1/24/01/2022/6/FM/2 z dnia 26.05.2022 r.;

e Nr:1/24/01/2022/8/FM/4 z dnia 28.06.2022 r.;



e Nr: L/0/07/2022/1835/FM/1 z dnia 28.07.2022 r.;
e Nr:1./24/01/2022/10/FM/3 z dnia 16.08.2022 r.;
e Nr: 1./24/01/2022/11/¢M/4 z dnia 14.09.2022 r.;
e Nr:1./24/01/2022/12/FM/2 z dnia 18.10.2022 r.;
e Nr: L./24/01/2022/13/FM/4 z dnia 18.11.2022 r.;
e Nr:1./24/01/2022/15/FM/6 z dnia 12.12.2022 r.

Panstwowy Powiatowy Inspcktor Sanitarny w Piasecznie stwierdza
przydatnosé wody do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego Marysin zarzgdzanego przez
Lesznowolskie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Poprzeczna 50, 05 — 506 Lesznowola

Uzasadnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie po zapoznaniu si¢ z ww.
sprawozdaniami wody informuje. ze w badanym zakresie odpowiadajg one wymaganiom
okreslonym w rozporzagdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawice jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Oceng jakosci wody z ww. wodociagu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Piasceznie wydal celem poinformowania o tym odbiorcdw, o czym stanowi art. 12 ustawy
z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (). Dz, U. z 2020 r.. poz. 2028). BANSTWOWY POWIATOWY
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Lesznowolskie Przedsi¢biorstwo
Komunalri'b Sp. z o.0.

ul. Poprzeczna 50

05 — 506 Lesznowola

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczen-grudzien 2022 rok

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.)

art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (tj. Dz. U. 22020 r., poz. 2028)

§ 22 ust. 1 i § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

1. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach
nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia:

e Nr: HKL 01157/2022 z dnia 10.03.2022 r.. HKL 01155/2022 z dnia 11.03.2022 1.,

e Nr: HKL 04176/2022 z dnia 07.07.2022 r.. HKL 04163/2022 z dnia 12.07.2022 r.,
HKL 04162/2022 z dnia 29.07.2022 r.;

e Nr: HKL 07831/2022 oraz HKL 07830/2022 z dnia 08.12.2022 .

2. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach
kontroli wewnetrznej nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia:

e Nr: 1/24/01/2022/1/FM/5 z dnia 20.01.2022 r.;
e Nr: £/24/01/2022/5/FM/1 z dnia 20.04.2022 r.;
e Nr: 1/24/01/2022/8/FM/3 z dnia 28.06.2022 r.;
e Nr: £./24/01/2022/10/FM/4 z dnia 16.08.2022 r.;
e Nr: L/24/01/2022/15/FM/2 z dnia 12.12.2022 r.



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie stwierdza
przydatnos$é wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Wélka Kosowska zarzadzanego przez
Lesznowolskie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z o.0.
ul. Poprzeczna 50, 05 — 506 Lesznowola

Uzasadnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie po zapoznaniu si¢ z ww.
sprawozdaniami wody informuje. ze w badanym zakresie odpowiadajg one wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Oceng jakosci wody z ww. wodociagu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Piasecznie wydal celem poinformowania o tym odbiorcow, o czym stanowi art. 12 ustawy
z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (1j. Dz. U. z 2020 r.. poz. 2028).
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Otrzymuja:

Wéjt Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
2. Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. ul. Poptzeczna 50. 05 - 506 Lesznowola
3. ala
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HKN.4300.22.23.2023 LenAnowe! Piaseczno, dnia 10.01.2023 r.
2023 -01- 18
odé zalgcanikow Lesznowglskie Przedsi¢biorstwo

..................................................... Komungine Sp. z o.0.
ul. Poprzeczna 50
05 — 506 Lesznowola

Podpis

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
Za okres styczen — grudzien 2022 rok

Na podstawie:
art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz. U. 722021 r., poz. 195 ze zm.)
art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (4j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)
§ 141 §16 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

1. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach
nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia:

Nr: HKL 01160/2022 z dnia 10.03.2022 r.. HKL 01159/2022 z dnia 11.03.2022 r.

Nr: HKL 03757/2022 z dnia 23.06.2022 r., HKL 03756/2022 z dnia 28.06.2022 r.;

Nr: HKL 04815/2022 z dnia 04.08.2022 r.. HKL 04823/2022 z dnia 08.08.2022 r.,
HKL 04812/2022 z dnia 31.08.2022 r.

2. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach
kontroli wewngtrznej nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia:

[ ]

Nr: £/24/01/2022/1/FM/4 z dnia 19.01.2022 r.;

Nr: £/24/01/2022/5/FM/6 z dnia 22.04.2022 r.;

Nr: £/0/05/2022/181/M/1 oraz L/0/05/2022/181/M/2 z dnia 05.05.2022 r.;

Nr: L/24/01/2022/8/FM/6 z dnia 28.06.2022 r.. L/0/06/2022/1541/M/1 z dnia
24.06.2022 r.;

Nr: £/24/01/2022/11/FM/5 z dnia 14.09.2022 r.;

Nr: £/24/01/2022/13/FM/1/P/1 z dnia 28.11.2022 .



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie
stwierdza przydatno$é wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu publicznego Zamienie
zarzadzanego przez Lesznowolskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
ul. Poprzeczna 50, 05 - 506 Lesznowola

Uzasadnienie

W probce wody pobranej w ramach kontroli wewngtrznej w dniu 11.04.2022 r.
w wodzie w sicci dystrybucyjncj. zgodnic ze sprawozdaniem Nr: 1./24/01/2022/5/FM/6 z dnia
22.04.2022 r. stwierdzono ponadnormatywng liczbg bakterii enterokokow. W zwiazku
z powyzszym przekroczeniem w dniu 27.04.2022 r. wydano zawiadomienie o wszczeciu
post¢powania administracyjnego. decyzj¢ o natychmiastowej wykonalnosci oraz oceng jakosci
wody z brakiem przydatnosci wody do spozycia. W toku postgpowania wyjasniajacego zostaly
pobrane probki wody do badan w ramach kontroli wewngtrznej. W dniu 02.05.2022 r. pobrano
probki wody w stacji uzdatniania wody w Zamieniu ul. Zakladowa 3 sprawozdanie Nr:
£/0705/2022/181/M/1 z dnia 05.05.2022 r. oraz na sieci wodociggowej w Zamieniu ul. Arakowa
4 sprawozdanie Nr: L./005/2022/181/M/2 z dnia 05.05.2022 r., w ktérych nic stwierdzono
przekroczenia. W zwiazku z powyzszym w dniu 06.05.2022 r. wydano oceng jakosci wody
stwicrdzajgca przydatnosé wody do spozycia z ww. wodociggu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie po zapoznaniu si¢ z ww.
sprawozdaniami z badan probek wody informuje. ze jako$é wody w badanym zakresie
odpowiada wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.
2294).

Ocene jakosci wody z ww. wodociggu Panstwowy Powiatowy Inspcktor Sanitarny
w Piasecznie wydal celem poinformowania o tym odbiorcow, o czym stanowi art. 12 ustawy
z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (tj. Dz. U. z 2020 r.. poz. 2028).
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Otrzymuja:
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2. Lesznowolskie Przedsigbhiorstwo Komunalne Sp. z o.0. ul. Poprzeczna 50, 05 - 506 Lesznowola
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05 - 7/: Lesznowola
OCENA JAKOSCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczen-grudzien 2022 rok

Na podstawie:

art, 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz, U. 22021 r. poz. 195 ze zm.)

art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

§ 22 ust. 1i § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawic

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

1. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach
nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody przeznaczonej do spozycia:

e Nr: HKL 00506/2022 z dnia 04.02.2022 r., HKL 00505/2022 z dnia 07.02.2022 r .;

e Nr: HKL 04169/2022 oraz HKL 04178/2022 z dnia 07.07.2022 r., HKL. 04168/2022
z dnia 29.07.2022 r., BP/2918/P/2022 z dnia 12.07.2022 r.;

e Nr: HKL 07279/2022 z dnia 16.11.2022 r.. HKL 07280/2022 z dnia 17.11.2022 r.

2. po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badan wody prowadzonych w ramach
kontroli wewngtrznej nad jako$cig wody przeznaczonej do spozycia:

e Nr:L/24/01/2022/1/FM/1 z dnia 19.01.2022 r.;

o Nr:1./24/01/2022/2/FM/1 z dnia 11.02.2022 r.;

e Nr:L/24/01/2022/4/FM/3 z dnia 29.03.2022 r.;

e Nr: L./24/01/2022/5/FM/2 z dnia 20.04.2022 r.;

e Nr: L/24/01/2022/6/FM/4 z dnia 27.05.2022 r.;

e Nr: L/24/01/2022/8/FM/1 oraz 1./24/01/2022/8/FM/5 z dnia 28.06.2022 r.;
e Nr:1./24/01/2022/9/FM/2 z dnia 18.07.2022 r.;

e Nr:1L/24/01/2022/10/FM/2 z dnia 16.08.2022 r.;



e Nr: 1/24/01/2022/11/FM/1 z dnia 14.09.2022 r.;
e Nr:1/24/01/2022/12/FM/1 z dnia 18.10.2022 r.;
e Nr:L/0/11/2022/411/FM/1 z dnia 18.11.2022 r.;
e Nr: L/24/01/2022/15/FM/3 z dnia 12.12.2022 1.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie stwierdza
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego Mysiadlo zarzadzanego przez
Lesznowolskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
ul. Poprzeczna 50, 05 - 506 Lesznowola

Uzasadnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie po zapoznaniu si¢ z ww.
sprawozdaniami wody informuje, ze w badanym zakresie odpowiadaja one wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294),

Oceng jakosci wody z ww. wodociggu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Piasecznie wydat celem poinformowania o tym odbiorcow. o czym stanowi art. 12 ustawy
z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow (tj. Dz. U. z 2020 r.. poz. 2028).

PANST WOWY POWIATOWW Y

INSPERTOF SANI TARNY
Boolohepiaxlee

i Beata Mannsxa

specjalista eprdermoit

Otrzymuja:
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